


МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo  @  vniipo  .  ru  ; http://www.vniipo.ru

№

На № б/н от 30.03.2022

О разъяснении требований 
по пожарной безопасности

По существу изложенных в письме вопросов сообщаем следующее.
1. При прокладке воздуховодов систем приточной противодымной вентиляции

в  шахтах  с  нормируемым  пределом  огнестойкости,  заделка  мест  пересечений
данными воздуховодами перекрытий защищаемого объекта должна быть выполнена в
соответствии с п. 6.23 СП 7.1330.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Требования пожарной безопасности». Конструктивное исполнение рассматриваемых
воздуховодов должно  соответствовать требованиям п. 6.13 СП 7.1330.2013.

2. Считаем возможным предусматривать устройство транзитных воздуховодов
систем приточной противодымной вентиляции с трубопроводами других инженерных
систем  в  общей  шахте  с  нормируемым  пределом  огнестойкости.  При  этом
прокладываемые воздуховоды систем приточной противодымной вентиляции должны
быть выполнены с пределом огнестойкости, в соответствии с требованиями п. 7.17 б)
СП 7.1330.2013 .

3. В соответствии с п. 7.11.13 СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха»  внутри воздуховодов, а также снаружи на
расстоянии  менее  100  мм от  их  стенок  не  допускается  размещать  газопроводы  и
трубопроводы  с  горючими  веществами,  кабели,  электропроводку,  токоотводы  и
канализационные  трубопроводы.  Не  допускается  пересечение  воздуховодов  этими
коммуникациями  и  другими  воздуховодами.  В  шахтах  с  воздуховодами  систем
вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной
канализации. Таким образом, не допускается пересечение каналов систем приточной
противодымной  вентиляции,  в  том  числе  строительного  исполнения,
коммуникациями, трубопроводами и воздуховодами других инженерных систем. 
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