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Уважаемый Денис Михайлович! 

Прошу Вас разъяснить следующее: 

В соответствии с п. 7.17 «в» СП 7.13130.2013 обратный клапан у вентиляторов систем 
приточной противодымной вентиляции предусматривается в обязательном порядке или при 
необходимости? 
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О рассмотрении обращения 

По  существу  изложенного  в  письме  вопроса  сообщаем,  что  в
соответствии с положениями п. 7.11 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция
и  кондиционирование.  Требования  пожарной  безопасности»,  при
необходимости  установки  обратных  клапанов  у  вентиляторов,  их
конструктивное  исполнение  должно  соответствовать  требованиям,
предъявляемым к противопожарным клапанам по подпункту «в» пункта 7.11
(по требуемым пределам огнестойкости). 

Таким  образом,  решение  об  оснащении  системы  приточной
противодымной  вентиляции  обратным  клапаном  принимает  проектная
организация.
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